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Impressum

Das Berichtstool EBN wurde vom Amt der NO Landesregierung, Abt. Umwelt- und
Energiewirtschaft (RU3) zur Verfligung gestellt und in Zusammenarbeit mit der Energie- und
Umweltagentur NO entwickelt. Das Berichtstool EBN kann von der/dem
Energiebeauftragten genutzt werden, um den Jahresenergiebericht gemalR NO
Energieeffizienzgesetz 2012 (NO EEG 2012) zu erstellen.
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1 Vorwort
Sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates!

Das NO Energieeffizienzgesetz 2012 (NO EEG 2012, LGBL Nr. 7830-0) sieht unter anderem
die Installierung eines Energiebeauftragten fir Gemeindegebaude als auch die regelmafige
Fuhrung der Energiebuchhaltung fur Gemeindegebaude sowie einmal jahrlich die Erstellung
und Darlegung eines Gemeinde-Energie-Berichts vor.

Mit gegenstandlichem Bericht komme ich den genannten gesetzlichen Verpflichtungen als
Energiebeauftragte/r der Gemeinde Munichreith-Laimbach nach.

Fur die Fihrung der Energiebuchhaltung wird das Online-Energiebuchhaltungs-Tool
SIEMENS Energy Monitoring & Control Solution genutzt, welches den Gemeinden seitens
des Landes Niederdsterreich zur kostenlosen Nutzung zur Verfligung gestellt wird.
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2 Objektiibersicht

Zu Beginn des Gemeinde-Energie-Berichtes wird ein Uberblick liber die erfassten
Objekte in der Energiebuchhaltung gegeben. Auf den folgenden Seiten des Gemeinde-
Energie-Berichtes wird eine Zusammenfassung des gesamten Gemeinde-
Energieverbrauchs dargestellt und eine Empfehlung der/des Energiebeauftragten
ausgesprochen. Anschliel3end wird fir jedes Gebaude eine Detailauswertung
vorgenommen.

2.1 Gebaude

Energie Total in kWh

Wohngebdude Minichreith 64 1049
Volksschule Minichreith 46 817
Volksschule Laimbach 45 829
Vereinsheim+Kabinen Sportplatz 7 447
Vereinshaus Laimbach 38747
Polytechnische Schule Laimbach 91 657
Pfarrhof Laimbach 10291
Okodorf Laimbach am Ostrong 194 21 465
Okodorf Laimbach am Ostrong 193 15623
Okodorf Laimbach am Ostrong 192 18 081
Okodorf Laimbach am Ostrong 191 22132
Okodorf Altwaldh&usl 89 19945
Kindergarten Minichreith 25 375
Kindergarten Laimbach 41 257
Gemeindeamt Mnichreith 27 741
Gemeindeamt Laimbach 22792
Bauhof Minichreith-Laimbach 8593

0 20000 40000 60000 80000 100000

Obige Ubersicht zeigt die in der Energiebuchhaltung erfassten Gebaude mit inren Gesamt-
Energieverbrauchen (Warme und Strom zusammengezahlt). Den gré3ten Gesamtverbrauch
hat die Polytechnische Lehranstalt in Laimbach, gefolgt von den Volksschulen Minichreith
und Laimbach.
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2.2 Anlagen

Wasserversorgungsanlage Laimbach
Wasserversorgungsanlage Griinbach
W(C Hobingerhaus

UV-Anlage Eggathon
StraBenbeleuchtung Minichreith
StraBenbeleuchtung Laimbach
Pumpwerk Haide

Pumpwerk Edelsreith

EGW1500 Klaranlage Minichreith

EGW1500 Klaranlage Laimbach

Stromverbrauch in kWh

226
3099
1554
499
22544
15375
682

11043

38 804

56 160

10000 20000 30000 40000 50000 60000

Hier sieht man samtliche Anlagen der Gemeinde Munichreith-Laimbach. Bei den Anlagen
wird nur der Stromverbrauch bilanziert. Die grof3ten Verbraucher sind hier die Klaranlagen
Laimbach und Minichreith und alle Anlagen der Stral3enbeleuchtung Munichreith

zusammengenommen.
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2.3 Energieproduktionsanlagen (PV)

Ertrag in kWh

PV-Strom Pumpwerk Edelsreith - 2935

PV-Strom Kindergarten Munichreith - 2900

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
Insgesamt werden 73.915 kWh Strom produziert, davon der Uberwiegende Anteil auf der

Klaranlage Laimbach.

Die PV-Anlagen am Kindergarten Minichreith und Pumpwerk Edelsreith sind im Sommer
2024 dazu gekommen.
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3 Gemeindezusammenfassung

3.1 Energieverbrauch in der Gemeinde

Gesamtuberblick: Warmeverbrauch der Gebdude 2024 in kWh

Warme total in kWh

Volksschule Miinichreith I 41051
Volksschule Laimbach I 41470
Vereinshaus Laimbach I 2? 234
Polytechnische Schule Laimbach I 52 041
Pfarrhof Laimbach IEEEE 10291
Kindergarten Minichreith I 2?2 104
Kindergarten Laimbach I 35 506
Gemeindeamt Minichreith I 19 361
Gemeindeamt Laimbach I 19 867

0 20000 40 000 60 000 80 000

Beim Warmeverbrauch tberwiegt die Polytechnische Schule alle anderen Gebaude.
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Gesamtuberblick: Stromverbrauch der Gebaude 2024 in kWh

Wohngebaude Munichreith 64
Volksschule Minichreith
Volksschule Laimbach
Vereinsheim+Kabinen Sportplatz
Vereinshaus Laimbach
Polytechnische Schule Laimbach
Okodorf Laimbach am Ostrong 194
Okodorf Laimbach am Ostrong 193
Okodorf Laimbach am Ostrong 192
Okodorf Laimbach am Ostrong 191
Okodorf Altwaldhius| 89
Kindergarten Minichreith
Kindergarten Laimbach
Gemeindeamt Munichreith
Gemeindeamt Laimbach

Bauhof Minichreith-Laimbach

Elektrizitat in kWh

1049
5766
4358
7447

8716

3271
5661

2925
8593

5000 10 000

16514

21465

15623

18 081
22132
19945

20000 25000

Bei der Betrachtung des Stromverbrauchs stellt sich das Okodorf Laimbach 191 als grofiter
Verbraucher heraus, gefolgt vom Okodorf Laimbach 194 und Altwaldhausl 89.

Version 19-05-2025

Seite 10



Gemeinde-Energie-Bericht 2024, Miunichreith-Laimbach

3.2 Entwicklung des Energieverbrauchs

Warmeverbrauch auf Gemeindeebene bis 2024 in kWh

Warme Total kWh

450 000
400 000 384 239
320000 2o 316 211
300 000 288 267 294 915
250 000
200 000
150 000
100 000

50000

0
2020 2021 2022 2023 2024

Von 2023 auf 2024 ist der Warmeverbrauch um ca.7 % zuriick gegangen.
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Stromverbrauch auf Gemeindeebene bis 2024 in kWwh

Elektrizitat in kWh

450 000 422 517

400 000 389076 370134

350 000 340521 320036
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000

0
2020 2021 2022 2023 2024

Auf der gesamten Gemeindeebene betrachtet, wurde 2024 um 14% weniger Strom
verbraucht.
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3.3 CO: - Emissionen

CO,-Emissionen auf Gemeindeebene bis 2024 in kg

CO2 Olheizung kg

45000 40917
40 000
25 000 33286
29679
30000
24741
25 000
20 000 16 666
15 000
10 000
5000
0
2020 2021 2022 2023 2024

Die CO2-Emissionen sind 2024 um 17% zuriick gegangen.
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4 Interpretation der Daten durch den Energiebeauftragten

Bei diesen Gebauden ist das Benchmark schlechter als der Durchschnitt;

¢ Bauhof: Strombenchmark in der zweitschlechtesten Kategorie fur einen Bauhof. Das
liegt aber an der Stromheizung.

e Vereinsheim und Kabinen/Sportplatz: Strombenchmark in der zweitschlechtesten
Kategorie, hier aber als Sondergebaude gefihrt. Hier ware eine Abklarung nétig,
welche Stromverbraucher hier eingebaut sind.

e Vereinshaus Laimbach: Stromverbrauch tber dem Durchschnitt fir eine Feuerwehr.
Das ist aber keine typische Feuerwehr, die Musik und eine Mehrzweckhalle ist auch
im Gebaude.

Folgende Objekte wiesen 2023-2024 eine deutliche Verbrauchssteigerung auf:

e Vereinshaus (Feuerwehr): Warme- und Stromverbrauch.
e Gemeindeamt: Minichreith: Stromverbrauch

e Sportplatz: Stromverbrauch

e WC Hobingerhaus: Stromverbrauch
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5 Empfehlungen durch den Energiebeauftragten

1) Sportplatz: Abklarung, welche Verbraucher an diesem Stromzahler hdngen, und
warum der Stromverbrauch 2024 sich so stark gesteigert hat.
2) Abklarung der Verbrauchssteigerungen mit den Nutzern/Gebaudeverantwortlichen
bei:
e Vereinshaus Laimbach
e Gemeindeamt Munichreith
e \WC Hoébingerhaus
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6 Gebdude im landesweiten Vergleich (Benchmarks)

Einstufung der Gebaude hinsichtlich Warmeverbrauch

kWh/(m2*a)
s ENE [Oc b [COE COF s

Warme-Benchmark kWh/m?

Volksschule Minichreith NN 45
Volksschule Laimbach NN 46
Vereinshaus Laimbach N 36
Polytechnische Schule Laimbach 89
Pfarrhof Laimbach NN 34
Kindergarten Mdnichreith IS 45
Kindergarten Laimbach 56
Gemeindeamt Minichreith NI 21

Gemeindeamt Laimbach 92

0 20 40 60 80 100

Das Warme-Benchmark vergleicht den Warmeverbrauch in kWh/mz2 und Jahr der einzelnen
Gebaude mit allen Gebauden derselben Nutzungskategorie in NO. So werden
beispielsweise die Volksschulen mit allen anderen Volksschulen in der Energiebuchhaltung
verglichen und landen dann in der hellblauen Kategorie B, das ist die zweitbeste
Warmeeffizienz in NO. Das Gemeindeamt Miinichreith ist in der Kategorie A, Kindergarten
Munichreith und Vereinshaus Laimbach sowie der Pfarrhof Laimbach sind ebenfalls in der
Kategorie B, wahrend der Kindergarten Laimbach und das Polytechnikum in der Kategorie C
unter dem Durchschnitt liegen. Das Gemeindeamt Laimbach verbraucht durchschnittlich viel
Warme fir i Nutzung.

Dass die unterschiedlichen Gebaude fir unterschiedliche Zahlen unterschiedliche
Kennfarben aufweisen liegt daran, dass die Bandbreite des Verbrauchs von Nutzung zu
Nutzung sehr verschieden ist.
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Einstufung der Gebdude hinsichtlich Stromverbrauch

kWh/(m2*a)
s ENE [Oc b [CJE COF s

Strom-Benchmark in kWh/m?

Wohngebdude Minichreith 64 M 2
Volksschule Minichreith [l 6
Volksschule Laimbach [ 5
Sportplatz I 46
Vereinshaus Laimbach 27

Polytechnische Schule Laimbach I 9

Okodorf Laimbach am Ostrong 194 21
Okodorf Laimbach am Ostrong 193 16
Okodorf Laimbach am Ostrong 192 18
Okodorf Laimbach am Ostrong 191 22
Okodorf Altwaldh3usl 89 20

Kindergarten Minichreith [N 7
Kindergarten Laimbach | °
Gemeindeamt Munichreith I 9
Gemeindeamt Laimbach 13

Bauhof Minichreith-Laimbach I 45

Beim Stromverbrauch liegen die VS Laimbach und das Wohngebaude Munichreith 64 in der
Kategorie A, das Gemeindeamt Munichreith, die Kindergarten, das Polytechnikum und die
VS Munichreith in der Kategorie B, das Gemeindeamt Laimbach und das Okodorf Laimbach
193 verbrauchen in der Kategorie C noch unterdurchschnittlich viel Strom, wéhrend der Rest
der Okodorfer durchschnittliche Stromverbraucher fiir Wohnhausanlagen sind. Das
Vereinshaus Laimbach wird als Feuerwehr gefuihrt und verbraucht mehr Strom als eine
durchschnittliche Feuerwehr, der Bauhof und der Sportplatz brauchen viel mehr Strom als
ein durchschnittlicher Bauhof bzw. ein durchschnittliches Sondergebaude.

Dass die unterschiedlichen Gebaude fir unterschiedliche Zahlen unterschiedliche
Kennfarben aufweisen liegt daran, dass die Bandbreite des Verbrauchs von Nutzung zu
Nutzung sehr verschieden ist.
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7 Verbrauchsentwicklung der Gebdude

7.1 Bauhof Miinichreith-Laimbach

Stromverbrauch bis 2024 in KWh

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

Stromverbrauch in kWh

8789
8291

5851
5460

2020 2021 2022 2023

Der Stromverbrauch hat 2024 minimal abgenommen.

8593

2024
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7.2 Vereinshaus Laimbach (inkl. Feuerwehr)

Waéarmeverbrauch bis 2024 in kWh

Warmeverbrauch in kWh

30 000
26078

25000 22234

20 000 18417 19 058 19 280

15000
10 000

5000

2020 2021 2022 2023 2024

Im Vereinshaus Laimbach ist der Warmeverbrauch 2024 um 15% angestiegen.
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Der Anstieg betrifft nicht die Musik, wohl aber die Feuerwehr und zeigt sich auch am
Gesamtzéhler.
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ﬁ kwh
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Der Mehrverbrauch an Fernwéarme im Vereinshaus hat fast ganzlich im Janner
stattgefunden.
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Stromverbrauch bis 2024 in kWh

Stromverbrauch in kWh

20000 18079
18000 16 514
16 000 14612
14000 12428
12 000
10 000

8000

6 000

4000

2000
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2020 2021 2022 2023 2024

Der Stromverbrauch schwankt hier etwas, von 2023 auf 2024 hat der Stromverbrauch um
13% zugenommen.
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Beim Strom fanden die Mehrverbrauche am Hauptzahler 2024 vorwiegend in den Monaten
Janner, August, September und November/Dezember statt.
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zlektrizitat 5750 { ® E-Tankstelle
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Datum Elektrizitat Eintarif E-Tankstelle Feuerwehr Halle WC Kiche_1 Kiiche_2 Kiche_3 Kiiche_4 Musik
2023 14.254,64 5.557,27 3.666,89 1.657,90 752,31 158,18 656,45 398,33 1.407,32
2024 16.241,64 5.219,28 4,889,46 1.964,11 1.223,27 291,29 885,85 333,67 1.434,72

Bei den Subzahlern sieht man, dass mit Ausnahme der E-Tankstelle an jedem Subzahler
2024 mehr Strom verbraucht wurde.
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7.3 Gemeindeamt Laimbach

Warmeverbrauch bis 2024 in kWh

Warmeverbrauch in kWh
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27212
25 000 22286 22119 20 045
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20 000
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Der Warmeverbrauch des Gemeindeamts Laimbach sinkt seit 2022.
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Stromverbrauch bis 2024 in kWh

Stromverbrauch in kWh

6 000
5000 4 836

4000 3606
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3000
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Der Stromverbrauch im Gemeindeamt Laimbach hat 2024 um 14% abgenommen.
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7.4 Gemeindeamt Miinichreith

Warmeverbrauch bis 2024 in kWh

Warmeverbrauch in kWh

25000
20587 20979
20 000 19 361
17 056
15570
15000
10 000
5000
0
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2024 hat der Warmeverbrauch wieder leicht abgenommen.
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Stromverbrauch bis 2024 in kWh

Stromverbrauch in kWh
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4000
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Der Stromverbrauch ist 2024 um 8% gestiegen. Das liegt am Zahler fur die Feuerwehr, der
ebenfalls im Gemeindeamt liegt.
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Bei der Feuerwehr war der Stromverbrauch jeden Monat mir Ausnahme von Mai hdher als in

den Vorjahren. Im Mai wird besonders viel Strom verbraucht — der Termin fur ein FF-Fest?
Auffallig ist auch der hohe Stromverbrauch im September 2024.

Version 19-05-2025
Seite 25



Gemeinde-Energie-Bericht 2024, Miunichreith-Laimbach

7.5 Kindergarten Laimbach

Warmeverbrauch bis 2024 in kWh

Warmeverbrauch in kWh
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Der Warmeverbrauch scheint hier im 2-Jahres-Rhythmus zu schwanken.

Version 19-05-2025
Seite 26



Gemeinde-Energie-Bericht 2024, Miunichreith-Laimbach

Stromverbrauch bis 2024 in kWh

Stromverbrauch in kWh
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Der Stromverbrauch 2023 war wohl ein Ausreil3er, der Verbrauch hat sich 2024 wieder
normalisiert.
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7.6 Kindergarten Miinichreith

Warmeverbrauch bis 2024 in kWh

Warmeverbrauch in kWh
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Der Warmeverbrauch 2024 um 20% gesunken.
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Stromverbrauch bis 2024 in kWh

Stromverbrauch in kWh
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Der Stromverbrauch ist 2024 um 1/3 zurtick gegangen.
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7.7 Polytechnische Schule Laimbach

Warmeverbrauch bis 2023 in kWh

Warmeverbrauch in kWh
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Auch bei der Polytechnischen Schule Laimbach ist der Warmeverbrauch gesunken, schon
das 3. Jahr in Folge. Das ist ein virtueller Zahler, der 2/3 des Verbrauchs am Gesamtzéahler
fur Poly und Volksschule dem Polytechnikum zuweist.
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Stromverbrauch bis 2024 in kWh

Stromverbrauch in kWh

10 000
9000 8432 8593 8716
7850 7835
8000
7000
6 000
5000
4000
3000
2000

1000

2020 2021 2022 2023 2024

Der Stromverbrauch wird hier rechnerisch als 2/3 vom Gesamtzahler Volksschule+Poly
angenommen. Dieser Verbrauch ist um 11% gestiegen.
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7.8 Volksschule Laimbach

Warmeverbrauch bis 2024 in kWh

Warmeverbrauch in kWh

60 000
51683
48 852
50 000 46 321
43 425 41 470

40 000
30000
20000
10 000

0

2020 2021 2022 2023 2024

Der Verlauf ist hier derselbe wie beim Polytechnikum, weil hier 1/3 des Warmeverbrauchs
am Gesamtzahler der Volksschule zugeschlagen werden.

Version 19-05-2025
Seite 32



Gemeinde-Energie-Bericht 2024, Miunichreith-Laimbach

Stromverbrauch bis 2024 in kWh

Stromverbrauch in kWh
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Der Stromverbrauch ist 2024 analog zum Polytechnikum um 11% gestiegen.
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7.9 Volksschule Miinichreith

Warmeverbrauch bis 2024 in kWh

Warmeverbrauch in kWh
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Der Warmeverbrauch schwankt hier sehr stark und hat 2024 wieder einmal um 20%
abgenommen.
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Stromverbrauch bis 2024 in kWh

Stromverbrauch in kWh
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Der Stromverbrauch ist 2024 wieder um 7% angestiegen.

Version 19-05-2025
Seite 35



Gemeinde-Energie-Bericht 2024, Miunichreith-Laimbach

7.10 Pfarrhof Laimbach

Warmeverbrauch bis 2024 in kWh
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Datum Warme Total Biomasse
kWh I kwh

1 2020 9.509,55 9.509,55
2201 13.589,60 13.589,60
2022 13.723,83 13.723,83
4 2023 7.280,48 7.280,48
5 2024 10.290,77 10.290,77

Hier schwankt der Warmeverbrauch stark, war aber 2021 noch hoher.
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7.11 Sportplatz

Stromverbrauch bis 2024 in kWh
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Der Stromverbrauch hat sich hier um 44% gesteigert.
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7.12 Okodorf Altwaldhiusl 89

Stromverbrauch bis 2024 in kWh
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Der Stromverbrauch sinkt hier seit 2022.
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7.13 Okodorf Laimbach am Ostrong 191

Stromverbrauch bis 2024 in kWh

Stromverbrauch in kWh
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Der Stromverbrauch ist 2024 um 14% zurlick gegangen.
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7.14 Okodorf Laimbach am Ostrong 192

Stromverbrauch bis 2024 in kWh

Stromverbrauch in kWh
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Hier hat der Stromverbrauch um 17% abgenommen.
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7.15 Okodorf Laimbach am Ostrong 193

Stromverbrauch bis 2024 in kWh

Stromverbrauch in kWh
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Hier hat der Stromverbrauch um 12% abgenommen
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7.16 Okodorf Laimbach am Ostrong 194

Stromverbrauch bis 2024 in kWh

Stromverbrauch in kWh
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Der Stromverbrauch im Okodorf Laimbach 194 ist fast wieder auf den normalen Level
abgesunken.
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7.17 Wohngebdude Miinichreith 64

Stromverbrauch bis 2024 in kWh
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2500
1942
2000 1786
1442
1500
1049
1000
504
500
0
2020 2021 2022 2023 2024

Hier war der Stromverbrauch 2023 minimal und betrug auch 2024 fast nur die Halfte der
Jahre 2022 und vorher.
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8 Verbrauchsentwicklung der Anlagen

In folgendem Abschnitt werden die Anlagen naher analysiert

8.1 EGW1500 Kldaranlage Laimbach

Stromverbrauch bis 2024 in kwh

Stromverbrauch in kWh
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Der Stromverbrauch der Klaranlage Laimbach schwankt tber die Jahre gesehen etwas und
hat 2024 wieder um 3% zugenommen.
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8.2 EGW1500 Klaranlage Miinichreith

Stromverbrauch bis 2024 in kWh

Stromverbrauch in kWh
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Der Stromverbrauch der Klaranlage Munichreith hat 2024 um 10% abgenommen.
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8.3 Hobingerhaus (WC)

Stromverbrauch bis 2024 in kWh

Stromverbrauch in kWh
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Der Stromverbrauch beim WC Hdobingerhaus steigt seit 2022 wieder an — zuletzt um 14%.

Version 19-05-2025
Seite 46



Gemeinde-Energie-Bericht 2024, Miunichreith-Laimbach

8.4 Pumpwerk Edelsreith

Stromverbrauch bis 2024 in kWh

Stromverbrauch in kWh
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Der Stromverbrauch des Pumpwerks Edelsreith schwankt tber die Jahre gesehen
betrachtlich und ist 2024 wieder um fast die Halfte zurtick gegangen.
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8.5 Pumpwerk Haide

Stromverbrauch bis 2024 in KWh.

Stromverbrauch in kWh
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Beim Pumpwerk Haide sind die Verbrauche immer zwischen 600 und 700 kWh.
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8.6 Straf3enbeleuchtung Laimbach

Stromverbrauch bis 2024 in kWh

Stromverbrauch in kWh
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Der Stromverbrauch der StraRenbeleuchtung Laimbach lauft seit 2022 auf niedrigerem
Level.
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8.7 Strafdenbeleuchtung Miinichreith

Stromverbrauch bis 2024 in KWh

Stromverbrauch in kWh
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Auch bei der Stral3enbeleuchtung in Minichreith lauft der Stromverbrauch seit 2022 auf
niedrigerem Niveau.
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8.8 UV-Anlage Eggathon

Stromverbrauch bis 2024 in kWh

Stromverbrauch in kWh

600

537
517 513 520 499
500
400
300
200
100
0
2020 2021 2022 2023 2024

Der Stromverbrauch der UV-Anlage in Eggathon ist gering und schwankt nur leicht.
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8.9 Wasserversorgungsanlage Griinbach

Stromverbrauch bis 2024 in kWh

Stromverbrauch in kWh
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Der Stromverbrauch der Wasserversorgungsanlage Griinbach ist von 2023 auf 2024 nur
leicht gesunken.
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8.10 Wasserversorgungsanlage Laimbach

Stromverbrauch bis 2024 in kWh

Stromverbrauch in kWh
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Der Stromverbrauch der Wasserversorgungsanlage Laimbach ist minimal.
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9 Anhang: Ubersicht iiber die verwendeten Benchmarks

kWh/(m2*a)
BN ENE ENC [ID CONE DNF EEG

Bauhof: Feuerwehr (Vereinshaus)

Kategorien (Warme, Strom) Kategorien (Warme, Strom)

Warme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a) Warme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)
A - 32,30 - 9,22 | A - 26,91 - 6,79
B 32,30 - 64,60 9,22 - 1843 | B 26,91 - 53,83 6,79 - 13,58
C 64,60 - 91,52 18,43 - 26,11 | C 53,83 - 76,25 13,58 - 19,24
D 91,52 - 123,82 26,11 - 3533 | D 76,25 - 103,17 19,24 - 26,04
E 123,82 - 150,74 35,33 - 4301 | E 103,17 - 125,59 26,04 - 31,70
F 150,74 - 183,04 43,01 - 5222 | F 125,59 - 152,51 31,70 - 38,49
G 183,04 - 52,22 - G 152,51 - 38,49 -

Gemeindeamt Kindergarten

Kategorien (Warme, Strom) Kategorien (Warme, Strom)

Warme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a) Warme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)
A - 26,63 - 6,46 | A - 26,21 - 5,63
B 26,63 - 53,26 6,46 - 1291 | B 26,21 - 52,41 5,63 - 11,26
C 53,26 - 75,45 12,91 - 18,29 | C 52,41 - 74,25 11,26 - 15,95
D 75,45 - 102,07 18,29 - 2475 | D 74,25 - 100,45 15,95 - 21,59
E 102,07 - 124,26 24,75 - 30,13 | E 100,45 - 122,29 21,59 - 26,28
F 124,26 - 150,89 30,13 - 3658 | F 122,29 - 148,50 26,28 - 31,91
G 150,89 - 36,58 - G 148,50 - 31,91 -
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Polytechnische Schule

Volksschule

Kategorien (Warme, Strom)

Kategorien (Warme, Strom)

Warme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a) Warme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)
A - 34,37 - 6,89 A - 26,26 - 5,06
B 34,37 - 68,73 6,89 - 13,78 B 26,26 - 52,52 5,06 - 10,12
C 68,73 - 97,37 13,78 - 19,52 C 52,52 - 74,41 10,12 - 14,34
D 97,37 - 131,73 19,52 - 26,42 D 74,41 - 100,67 14,34 - 19,40
E 131,73 - 160,37 26,42 - 32,16 E 100,67 - 122,56 19,40 - 23,62
F 160,37 - 194,74 32,16 - 39,05 F 122,56 - 148,82 23,62 - 28,68
G 194,74 - 39,05 - G 148,82 - 28,68 -

Sondergebaude Wohngebaude

Kategorien (Warme, Strom) Kategorien (Wéarme, Strom)

Warme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a) Warme kWh/(m2*a) Strom kWh/(m2*a)
A - 29,11 - 9,27 A - 25,67 - 5,90
B 29,11 - 58,22 9,27 - 18,53 B 25,67 - 51,34 590 - 11,81
C 58,22 - 82,48 18,53 - 26,26 C 51,34 - 72,73 11,81 - 16,73
D 82,48 - 111,60 26,26 - 35,52 D 72,73 - 98,39 16,73 - 22,63
E 111,60 - 135,86 35,52 - 43,25 E 98,39 - 119,78 22,63 - 27,55
F 135,86 - 164,97 43,25 - 52,51 F 119,78 - 145,45 27,55 - 33,46
G 164,97 - 52,51 - G 145,45 - 33,46 -
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