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Kundennr. 10119786
Gutachtennr. 351760

TRINKWASSER — GUTACHTEN inkl. INSPEKTIONSBERICHT

GUTACHTEN (gemaR TWV BGBI. 11 304/2001)

1. Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV der WG Minichreith
Versorgungsumfang: genossenschaftliche Wasserversorgung
Verteilte Wassermenge (m?/d): 90

Anzahl versorgter Personen: 400

Anlagen ID: N3185036R3

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zustandigen Behérde daflir zur Verfligung gestellte
Datensystem ubermittelt.

2. Feststellungen aufgrund der durchgefiihrten Priifungen:

Bei der (den) untersuchten Probe(n) wurden im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges alle
Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung (BGBI. 11 304/2001) bzw. des
Lebensmittelbuches CODEX (Kapitel B1, Anh. 3 "Zusatzliche Kriterien") eingehalten.

3. Beim Lokalaugenschein wurden folgende Méngel festgestelit:

Feststellungen (nur Mangel): keine

4. Notwendige MaBRnahmen zur Aufrechterhaltung der einwandfreien Wasserqualitat:

Das Wasser kann in der aktuellen Qualitédt ohne Gefahrdung der menschlichen Gesundheit getrunken
oder verwendet werden.

5. Mitgeltende(r) Prifbericht(e): sieche Anlagen

Auftragsnummer/Analysennummer: 811867/387208
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Datum 14.09.2026
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Auftragsnummer/Analysennummer: 811867/387209

Auftragsnummer/Analysennummer: 811867/387210

6. Beurteilung:

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgefiihrten Untersuchungsumfanges den geltenden
lebensmittelrechtlichen Vorschriften. Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

gemaR §73, LMSVG autorisierter Gutachter:
AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfaltigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der
Inspektionsstelle ist untersagt.
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Datum
Kundennr.

Gutachtennr.

INSPEKTIONSBERICHT (gem. ONORM M5874)

Angaben zur Wasserversorgungsanlage:

Anlagenbezeichnung: WV der WG Miinichreith
Versorgungsumfang: genossenschaftliche Wasserversorgung
Verteilte Wassermenge (m?/d): 90

Anzahl versorgter Personen: 400

Anlagen ID: N3185036R3

14.09.2026
10119786
351760

Dieses Gutachten wird elektronisch in das von der zustdndigen Behérde daflir zur Verfligung gestellte

Datensystem ubermittelt.

Inspektion durch:

Schrey, Mag. Gerda
Datum:

01.09.26
Begutachtetes Objekt:

gesamte Anlage
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Anlagenbeschreibung:

Quelle Herrenbrunnquelle: speist in QSS Herrenbrunnquelle

Quellsammelschacht Herrenbrunnquelle: im Wald, aus Kunststoff, Einstieg in die Vorkammer, 1 Zulauf, 1
Wasserkammer mit 1 m® Fassungsvermdgen, ordnungsgemale Abdeckung, ordnungsgemafer Uberlauf,
speist in die Entsduerungsanlage

Quelle Munichreith 1: speist in QSS Munichreith 1

Quellsammelschacht Munichreith 1: im Wald, aus Kunststoff, Einstieg in die Vorkammer, 1 Zulauf, 1
Wasserkammer mit 1 m® Fassungsvermdgen, ordnungsgemafie Abdeckung, ordnungsgemafer Uberlauf,
speist in QSS Mdunichreith 2

(Quelle Minichreith 2: speist in QSS Munichreith 2

Quellsammelschacht Miinichreith 2: im Wald, aus Kunststoff, Einstieg in die Vorkammer, 3 Zulédufe, 1
Wasserkammer mit 1 m?® Fassungsvermdgen, ordnungsgemaRe Abdeckung, ordnungsgemafer Uberlauf,
speist in die Entauerungsanlage)

Quelle Minichreith 3, Quellgebiet 3: speist Giber 5 Fassungstréange, Quelle 3 ausgeleitet (1 von 5
ausgeleitet), in QSS Munichreith 3

Quellsammelschacht Minichreith: im Wald, Einstieg in die Vorkammer, 5 Zulaufe, 1 betonierte und
geflieste Wasserkammer mit 1 m* Fassungsvermégen, ordnungsgemafle Abdeckung, ordnungsgemafier
Uberlauf, speist in QSS Munichreith 2

Entsauerunganlage: im Betriebsgebaude des Hochbehalters, 2 Zulaufe, betoniert, eingesetztes Mittel:
Fa. Akdolith, Typ: Erdalkalien-Hydrocarbonat, speist in den Hochbehalter

Hochbehalter: im Wald, im Wasserhaus mit versperrbarer Metalltlire, Einstieg in die Trockenkammer, 2
betonierte und anschlielend folierte Wasserkammern mit je 100 m® Fassungsvermdgen,
Fassungsvermégen angemessen, ordnungsgemaler Uberlauf, speist ohne Férderung ins Netz und tiber
eine Drucksteigerung, die sich auch im Wasserhaus befindet in die Versorgungszone "Alt Waldhausl"

Es werden ca. 140 Objekte versorgt.

Feststellungen:

Festgestellte Mangel: keine

Das sichtbare ndhere Umfeld der Wassergewinnungszone lasst einen ausreichenden Schutz fur das
Wasservorkommen erwarten.

Der sichtbare bauliche Zustand der Wassergewinnungsanlage verhindert eine Verunreinigung des
Wassers in ihrem Bereich.

Die Einrichtungen fir Transport und Speicherung sind augenscheinlich in einem solchen Zustand, dass
keine Beeintrachtigung der Wasserqualitat zu erwarten ist.

Die Anlage entspricht in hygienischer Hinsicht den Anforderungen.
Es werden Aufzeichnungen Uber die Eigenkontrolle gefuhrt.
Anmerkungen: Bei der Probenahme am 01.09.2026 war Quelle 3 und Quellgebiet 3 ausgeleitet.

Die Anlage befindet sich in einem ordnungsgemafen Zustand.
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Datum
Kundennr.
Gutachtennr.

AGROLAB Austria Mag. Harald Haginger

Hinweise

Eine auszugsweise Vervielfaltigung dieses Berichtes ohne schriftliche Genehmigung der
Inspektionsstelle ist untersagt.
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